Vergabestelle
SBL Greifswald, die Bundesrepublik Deutschland vertretend

Am Gorzberg Haus 8
17489 Greifswald

Deutschland
Tel.:

211

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

Datum der Versendung 25.09.2026

Vergabeart

Offentliche Ausschreibung

Beschrankte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb

Beschrankte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb

Freihadndige Vergabe

Internationale NATO-Ausschreibung

Fax.:

I 0 I I ™

Ablauf der Angebotsfrist
Datum 29.10.2026 | Uhrzeit 23:59

Er6ffnungstermin
Datum 30.10.2026 | Uhrzeit 00:00

Ort (Anschrift wie oben)

Raum ‘

Bindefrist endet am 27.11.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren geman Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maflnahmennummer BaumafRnahme

20201-E4-0001 Julius-Kiihn-Institut
Brandschutzsanierung Haus 1

Vergabenummer Leistung

26A0101G 4008 Baustrom und Baubeleuchtung
Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

212
216
227
242

214
225
228
241
244
246
247

625

OO0000000OXOOXXE O0000X KX

Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
Zuschlagskriterien

Instandhaltung

Informationen zur Datenerhebung

Hinweis fur den Umgang mit Bauablaufstérungen

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen
Besondere Vertragsbedingungen

Stoffpreisgleitklausel

Nichteisenmetalle

Abfall

Datenverarbeitung

Auftrage fiir Gaststreitkréfte

Auftrage mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz

247 MIL  Bauauftrage in militdrisch genutzten Liegenschaften

NATO Infrastrukturbauten

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltfléche

-bewerggm[wﬁé:pg&:d Eussggble 179§%%51%6.1%311ch die elektronische Angebotsabgabe zu&%%?%gﬁ .
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

die, soweit erforderlich, ausgefillt mit dem Angebot einzureichen sind:
213 Angebotsschreiben

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124 Eigenerklarung zur Eignung
125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Teilnehmer
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
224 Angebot Lohngleitklausel
233 Nachunternehmerleistungen
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Vertragsformular fir Instandhaltung:

Unbedenklichkeitsbeschng. der BG mind. guiltig bis zum Eréffnungstermin oder nicht alter als 6 Monate
Nachweis fir die Eintragung in das Berufsregister (i. d. R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)
Erklarung zum Datenschutz

MXNXOOXXOXOXKK XS

die ausgefullt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
126  Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung — Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
223  Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

S O0OXOE

Es ist beabsichtigt, die in beigeflgter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im
Namen und fir Rechnung

Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben (BImA)

d.v.d. die RG 42 im Ministerium f. Finanzen u. Digitalisierung M-V

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald

Am Gorzberg Haus 8, 17489 Greifswald

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefiigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und fur Rechnung

zu vergeben.
2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt
X elektronisch lber die Vergabeplattform

[l auf andere Weise (schriftlich/Textform)

I in Kombination: bis zur Angebots(er)6ffnung elektronisch tiber die Vergabeplattform; danach
schriftlich oder in Textform

Stelle  Ministerium fur Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)

StraBe Schlof3strafle 9-11 Fax

PLZ/Ort 19053 Schwerin E-Mail zvs@fm.sbl-mv.de

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

X siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
[] Erklarung nach TVgG MV Bau Anlagen 1+2

O
3.2 -frei-

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iliber die Schaltflache

-bewerggm[ﬁ\?ﬁg_p&&h Eussggble 1?E§%ﬁ§£(}1%3110h die elektronische Angebotsabgabe Z“é’ﬁ%i%%ﬁ .
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)
3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

nachgefordert.
L1 teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

] nicht nachgefordert.
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
XI siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

O
0

4 Losweise Vergabe
X nein
0 ja, Angebote sind moglich
[ nur fiir ein Los
] fur ein Los oder mehrere Lose

L1 nur fur alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)
5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

X zugelassen.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsféhig sein.
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

0 nicht zugelassen.
6 Nebenangebote

6.1 [ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

62 X Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschlie3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten -
X fir die gesamte Leistung
] nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

] mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
X nurin Verbindung mit einem Hauptangebot

[

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iliber die Schaltflache

-bewerggm[ﬁ\?ﬁg_p&&h Eussggble 1?E§%ﬁ§£(}1%3110h die elektronische Angebotsabgabe Z“é%?t%%%%ﬁ .
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

7 Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berucksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten.

[ ] Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstatten fur Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fiir Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fiihren.

8 Zugelassene Angebotsabgabe
Elektronisch
X in Textform [] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu Gbermitteln.

[] Schriftlich

Das beigefugte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-

ben:
[] siehe Briefkopf
[] stelle:

Der Umschlag ist au3en mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe
~Angebot fur

MaRnahmennummer: | BaumaBnahme:

20201-E4-0001 Julius-Kiihn-Institut

Vergabenummer: Leistung:

26A0101G 4008 Baustrom und Baubeleuchtung

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter Verstél3e gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprifungsstelle nach § 21 VOB/A):

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; Abteilung IV — Staatshochbau und Liegenschaften
Referatsgruppe 42 — Bundesbau
Schlof3stralle 9-11 19053 Schwerin

10

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iliber die Schaltflache

-bewerggm[wﬁg_p&&h Eussggble 1?E§Faﬁg%d'l%gllCh die elektronische Angebotsabgabe zu&tlet%%%gﬁ .
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(Teilnahmebedingungen)

Teilnahmebedingungen fir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen” (VOB/A, Abschnitt 1).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschréankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskinfte dariiber zu
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen mussen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fur einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss
des Angebotes hinzuzuflgen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden

und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, miissen diese erfiillt werden; im Ubri-
gen missen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die
Erfullung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschopfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit méglich, beizubehalten.

Nebenangebote miissen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausflihrung der Bauleis-
tung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfuhrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben Uber Ausfihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen
(&ndern, ersetzen, entfallen lassen, zuséatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen
aufzugliedern (auch bei Vergitung durch Pauschalsumme).

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iliber die Schaltflache
-bewerpen-. Aghupgrd Bsusydredoanssighildeflich die elektronische Angebotsabgabe zuggdassen-
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(Teilnahmebedingungen)

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.

5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit inrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fir die Durchfihrung des Vertrags bevollméchtigte

Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollméchtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben

5.2 Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen.

6 Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfilhren zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

7 Eignung

7.1 Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen fihren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
ganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die
Praqualifikation erfillen, ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht préaqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
die ausgefiillte ,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklarungen auch fir diese abzugeben ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der
Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) ge-
fuhrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestéatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

7.2 Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, mussen praqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen
praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die Praqualifizierung erfillen, ggf. erganzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen die Eigenerklarungen und Be-
scheinigungen auch fur die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation
von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. ergéanzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eignung
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iliber die Schaltflache
-bewerpen-. Aghupgrd Busydredoanssighildeflich die elektronische Angebotsabgabe zuggdassen-
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum

26A0101G 25.09.2026

BaumaRnahme
Julius-Kiihn-Institut
Brandschutzsanierung Haus 1

Leistung

4008 Baustrom und Baubeleuchtung

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

s
'—\

xXOO O O & X O XK

=

.2

x]

X X

OX

1.4

oo

Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formbléattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fur jedes Hauptangebot)

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote fir jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitéten anderer Unternehmen bedient)

248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot)

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)
Erklarung nach TVgG MV Bau Anlagen 1+2

Erklarung zum Datenschutz

unternehmensbezogene Unterlagen
Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder

Einheitliche Européische Eigenerklarung
Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. giiltig bis zum Eréffnungstermin o.nicht alter als 6 Monate

Nachweis fur die Eintragung in das Berufsregister (i. d. R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)
Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen
Produktangaben in folgenden Positionen:

sonstige Unterlagen

Erfullung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie {iber die Schaltfléche

-bewer@em[ﬁm@%ﬂ -BasyabsdopussighdirBlich die elektronische Angebotsabgabe zugmiassen.
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

2.1 Formblatter

l 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

U 236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

]

U

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerklarungen)

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

U Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

X rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung tber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

XI Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

XI Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

O Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

U

U

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

] Produktdatenblatter benannter Fabrikate
Erfullung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

2.4 sonstige Unterlagen

Urkalkulation (die Urkalkulation wird fiir die Prifung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie {iber die Schaltfléche
-bewer@em[ﬁmg:umﬂ -BasyabsdopussighdinrBlich die elektronische Angebotsabgabe zugmiassen.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer |26A0101G

BaumaRnahme

Julius-Kiihn-Institut

Brandschutzsanierung Haus 1

Leistung

4008 Baustrom und Baubeleuchtung

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

X am 11.01.2027 .

[0 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

] inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
[

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
zugehen; lhr Auskunftsrecht geman § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

hiervon unberihrt.
1 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 30.04.2029

1 innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausflihrungsbeginn.
1 inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

1 inderim beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn
X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
O aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

[ ] ohne Bauzeitenplan werden ausdriicklich als Vertragsfristen vereinbart:

Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

0.00 € (ohne Umsatzsteuer)
0.00 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
~ Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die BezugsgrdRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iliber die Schaltflache

-bewerpen-.

Aghgupgrd Busydgedoerssighildoablich die elektronische Angebotsabgabe zugmdassen.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfullung (§ 17 VOB/B)

X' Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet.

] Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfullung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
] Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Birgschaften (8 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Buirgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfiullung das Formblatt svertragserfullungsburgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt »Mangelanspricheburgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zul&ssig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iliber die Schaltflache

-bewerpen-.

Aghgupgrd Busydgedoerssighildoablich die elektronische Angebotsabgabe zuggdassen.
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(Abfall)

Vergabenummer

26A0101G

BaumafRinahme
Julius-Kiihn-Institut
Brandschutzsanierung Haus 1

Leistung

4008 Baustrom und Baubeleuchtung

Ergadnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergéanzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfallen sowie Baustellenabféllen

1 Ergéanzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Lésung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie-
ter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

— die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestatigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfélle annehmen
wird,

— bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfélle zur Beseitigung) die Bestatigung der Abfall-
wirtschaftsbehérde vorliegt,

— die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

— die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kdnnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fur die jeweiligen Belastungsarten und
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erklaren, die Bau- und Abbruchabfélle abzunehmen,

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sich damit einverstanden erklaren, dass die Abfallwirt-
schaftsbehérde dem Auftraggeber Auskunft Gber ihre Eignung zur Durchfiihrung einer ordnungs-
geméaRen Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (8 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergéanzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemuiihen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfélle zu vermeiden
(Bemuhensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in
der Leistungsbeschreibung naher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfélle. Er tbernimmt die Pflichten
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung
der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik. Er fuhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfélle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung
zuzufihren.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafen Entsorgung

erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewer@eﬁ@mvmuggﬁd Exusydpedognsschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugfiassen.
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters Ort:
(Firmenname It. Handelsregister)
Datum:

Tel.:

Fax:

e-mail:
USt.-ID-Nr.:

HR-Nr.:
(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:

BImA-Nummer:
SBL Greifswald, die Bundesrepublik Deutschland vertretend

Am Gorzberg Haus 8
17489 Greifswald
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

MaRnahmennummer BaumaRnahme

20201-E4-0001 Julius-Kiihn-Institut
Brandschutzsanierung Haus 1

Vergabenummer Leistung

26A0101G 4008 Baustrom und Baubeleuchtung

Anlagen?, die Vertragsbestandteil werden
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen

sowie den geforderten Angaben und Erklarungen
Vertragsformular fiir Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben
und Erklarungen
224 Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes
233 Nachunternehmerleistungen
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten
Nebenangebot(e)

Oooooooooodoo o o

Anlagen?, die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden
124 Eigenerklarung zur Eignung

Einheitliche Europaische Eigenerklarung
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

Ooood

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufligen

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltfléche
-bewerpen-. AgiFumaGy -BasyabiRosussighdlirflich die elektronische Angebotsabgabe zugqdassed-
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

1 Ich/Wir biete(n) die Ausfuhrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-

tungsbeschreibung betragt einschl. Umsatzsteuer Euro

2.1 Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergitung gem. In-
standhaltungsvertrag? betragt einschl. Umsatzsteuer Euro*

* nur ausfullen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote St.
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme fir
Haupt- und alle Nebenangebote® sowie auf die Preise fir angeord- %

nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung fur die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

6 O Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU - (< 250 Beschaftigte und < 50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw. < 43 Mio Jahresbilanzsumme).*

7 Ich/Wir erklare(n), dass

[0 ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[] ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis
der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmer aufgeftihrt sind, im eigenen Betrieb ausfih-
ren werde(n).

2 Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Vergutungen einzutragen.

3 Preisnachlass gilt nicht fur Instandhaltungsangebot

“ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iliber die Schaltflache
-bewerpen-. AgiFumaGy -BasyabsGosussighdlirflich die elektronische Angebotsabgabe zugqd256f3 -
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

8 Ich/Wir erklére(n), dass

— ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

— mir/funs zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

— ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemaR Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter tber die nach den
sRegeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfiigen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfillen.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig” enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

— falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieen, umfasst.

— ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in H6he von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

- ich/wir jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgeleg-
te Freistellungsbescheinigung (8 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mittei-
le/n.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot)

Ist
- bei einem elektronisch Gbermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iliber die Schaltflache
-bewerpen-. AgiFumaGy -Basyabs@osssighdlinflich die elektronische Angebotsabgabe zugqdassed -
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung far nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem

Vergabeverfahren
MaRnahmennummer 20201-E4-0001 Vergabenummer 26A0101G
Vergabeart
[X] Offentliche Ausschreibung [] Offenes Verfahren
[] Beschrankte Ausschreibung [] Nichtoffenes Verfahren
[] Freihandige Vergabe [] Verhandlungsverfahren

\ [] Internationale NATO-Ausschreibung [] Wettbewerblicher Dialog
Baumafinahme

Julius-Kiihn-Institut
Brandschutzsanierung Haus 1

Leistung
4008 Baustrom und Baubeleuchtung

[ ] Bewerber®

[ ] Bieter?

[] Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft®
[ ] Nachunternehmer®

[ ] anderes Unternehmen®

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschaftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten fiinf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum? vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfilhrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefiihrten mafRRgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgefuhrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der BaumafRnahme einschlieBlich eventueller Besonderheiten der
Ausfiihrung; Angabe zur Art der BaumaRnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers lber die vertragsgemalie
Ausflihrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
! Der langere Zeitraum ist maRgebend.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie {iber die Schaltfléche
_bewer@eﬁ%[mmug@d Basydedosussighd imBlich die elektronische Angebotsabgabe zugmbasees.



124

(Eigenerklarung zur Eignung)

7Angaben zu Arbeitskraften ‘

Ich/Wir erklare(n), dass mir/luns die fir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfligung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintraaungen
Ich bin/Wir sind

] im Handelsregister eingetragen.

[] fur die auszufilhrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

[ ] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Erdffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefuihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagesséatzen oder einer GeldbuRe von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[] fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOBJ/A vorliegt,
ich/wir jedoch fur mein/unser Unternehmen MaRRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fur den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrédgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemar erftillt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse?, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie {iber die Schaltfléche
_bewer@eﬁ%[mmug@d Basydedosussighd imBlich die elektronische Angebotsabgabe zugmb2s6€8B .
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschatt.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitshescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich zustandigen Versicherungstragers

mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
missen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltfléche
_bewer@emﬁzmmg:ugmﬁ Basydedosussighd imBlich die elektronische Angebotsabgabe zugmbasses.
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum

26A0101G

Baumalinahme
Julius-Kiihn-Institut
Brandschutzsanierung Haus 1

Leistung

4008 Baustrom und Baubeleuchtung

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus&]hlag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten |  Geréte- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten

2.2 |Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn |
2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis?

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?

2.4 |Gesamtzuschlage

L Wagnis fir das allgemeine Unternehmensrisiko
*E1 ek trMifidarAusidinieg wles Leistergaibwerbusdence/aghisilten Sie iiber die Schaltfléche
-bewer@eﬁ%mvhguggﬁd EgswigepoansschlieRflich die elektronische Angebotsabgabe zuggaiassen.
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der stscahT; Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 Geratekosten
(einschlieRlich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

3.5 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

*E1 ek txr oAllfldeHangen sihdfitdiese ¢ eiviangpa dievngabel auy &alkelation derésh Nachentéivehmed($)edegiufifagdebécioeulegen.
_bewerbe%mwﬁuagﬁd EgsyigepoansschlieRflich die elektronische Angebotsabgabe zuggiassen.

W
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)
Bieter Vergabenummer  Datum
26A0101G

BaumafRnahme
Julius-Kiihn-Institut

Brandschutzsanierung Haus 1

Leistung
4008 Baustrom und Baubeleuchtung

Angaben zur Kalkulation Uber die Endsumme

Lohn

1. Angaben Uber den Verrechnungslohn e/h

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne

1.3 |Lohnnebenkosten
Ausloésungen, Fahrgelder

1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h V-H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
—bewerbeﬁ@%vhguggﬁd Exusydpedognsschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zuggfiassen.

WKW



222

(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen =unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N
2.2 | Stoffkosten X
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) x
2.4 | Sonstige Kosten « >_
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen * X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen
A /
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten P
2.3 Geratekosten -
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfir keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.11 Lohnkosten einschlie3lich Hilfslbhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrlstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausriistungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1. | Gewinn
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)
3.33 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) |

1 Auf Verlangen sind fir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
*Elektrondrigdhgérearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltfléche

—bewer@eﬁ%ﬂ&vh@uggﬁd Exqusydpedognsschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugsiassen.

WA
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter Vergabenummer Datum

26A0101G

BaumaRnahme
Julius-Kiihn-Institut
Brandschutzsanierung Haus 1

Leistung

4008 Baustrom und Baubeleuchtung

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszufiihrenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die
Namen der Nachunternehmer:

] Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.
Mein/Unser Betrieb
OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens ist auf die Leistung
eingerichtet
Ll
Ll
[]
[]
[]
Ll
[]
[]
[]
[]
Ll
[]
[]
[]

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
—bewerbeﬁgmtma-Egsgasggoﬁusschlieﬁlich die elektronische Angebotsabgabe zugfiassen.

A



Bezeichnung der Bauleistung:

234

(Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)

MafRnahmennummer

20201-E4-0001

BaumalRnahme

Julius-Kiihn-Institut

Brandschutzsanierung Haus 1

Vergabenummer

26A0101G

Leistung

4008 Baustrom und Baubeleuchtung

Erklérung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgefuhrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschlieBen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren?, dass der be-
vollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
*Elektrbadisehbtgahdvei tbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltfléche

BAGHE- Upehd -BRisyabe@ogusschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugfdassen.




LV: Elektroarbeiten Seite: 1

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

01 Baustrom

Ausfihrungsbeschreibung 1:
Baustromverteiler Gruppenverteiler Bemessungsstrom 160

Baustromverteiler Gruppenverteiler Bemessungsstrom 160 A 230/400VAC Freiluftaufstellung
ungeschiitzt IP54 IK09 geschlossen Standmontage aufbauen abbauen

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Gruppenverteiler, Bedienung durch
elektrotechnischen Laien, mit Beriihrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehause
aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '160' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Freiluftaufstellung

ungeschiitzt, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IKO09 DIN EN 50102 (VDE
0470-100), DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '-25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur tdglicher Mittelwert '35' Grad

c,
max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40

Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN

61010-1 (VDE 0411-1),

Hoéhe iiber NN '0O' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

geschlossene Bauform, Anlage ortsverdnderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung
Anschluss:

1 NHl-Lasttrennschalter mit Sicherungen 160A

mit Bolzenanschluss M10

Abgang / Absicherung:

7 NHOO-Sicherungslasttrennschalter 63 A

1 NHOO-Sicherungslasttrennschalter 16 A

Der Anschluss erfolgt an einem vorhandenem Kabel NYCWY 4x70/35

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 1:
01.1 Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Elektroarbeiten Seite: 2

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 1:

01.2 Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor
Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon
GemdB Ausfiithrungsbeschreibung 1:
01.3 Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich prifen inkl.
Priifprotokoll und Priifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 1:

01.4 Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und

Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
01.5 Kabel NYCWY 4x70SM/35 anschlieBen
STLB-Bau 2022-04 053 5395

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 70 SM/35, Cu-Zahl 3082, nur anschlieBen an
beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.

1,000 St
01.6 NH-Sicherungseinsatz 690VAC Betriebskl.gG Gr.00 125A

NH-Sicherungseinsatz mit Kontaktmesser DIN 43620-1 und DIN VDE 0636-2 (VDE 0636-2),
Bemessungsbetriebsspannung 690 V AC, fiir Betriebsklasse gG, BaugroBe 00, Bemessungsstrom 125 A
liefern und in fertiger Arbeit in NHV ESV einbauen

3,000 St
Ausfithrungsbeschreibung 2:

Baustromverteiler Containerverteiler Bemessungsstrom 63

Baustromverteiler Containerverteiler Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC Freiluftaufstellung
ungeschiitzt IP54 IK09 geschlossen Standmontage aufbauen abbauen

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Containerverteiler, Bedienung durch
elektrotechnischen Laien, mit Beriihrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehause
aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Freiluftaufstellung

ungeschiitzt, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IKO9 DIN EN 50102 (VDE
0470-100), DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur tdglicher Mittelwert '35' Grad

C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von

40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN

61010-1 (VDE 0411-1),

Hohe iiber NN '0O' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Elektroarbeiten Seite: 3

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

geschlossene Bauform, Anlage ortsveranderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.
Anschluss:

1 Einspeisung als CEE-Ger&dtestecker 5/63 A, 400 V
Abgang / Absicherung:

Gruppe I

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

2 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
Gruppe II

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 2:
01.7 Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

1,000 St
GemdB Ausfiithrungsbeschreibung 2:

01.8 Monatliche Miete fir Baustromverteiler wie vor
Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 2:

01.9 Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich pritifen inkl.
Prifprotokoll und Priifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemdB Ausfiithrungsbeschreibung 2:

01.10 Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und
Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
01.11 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768,

Lange 65 m, mit 1 CEE-Kupplung 5P, 63 A

EP = Miete pro Monat

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Elektroarbeiten Seite: 4

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
28,000 Mon
01.12 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16 anschlieBen

STLB-Bau 2022-04 053 5389

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768, nur
anschlieBen an beigestellte Betriebsmittel,

Anschlussort '

Gruppenverteiler'

einschl. Verbindungsmittel.

1,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 3:

Baustromverteiler Aussen GWH Bemessungsstrom 63 A 230/

Baustromverteiler Aussen GWH Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Containerverteiler, Bedienung durch
elektrotechnischen Laien, mit Berithrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehduse
aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Freiluftaufstellung

ungeschiitzt, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 50102 (VDE
0470-100), DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur tdglicher Mittelwert '35' Grad

C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von

40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN

61010-1 (VDE 0411-1),

Hoéhe iiber NN '0O' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

geschlossene Bauform, Anlage ortsverdnderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.
Anschluss:

1 Einspeisung als CEE-Ger&testecker 5/63 A, 400 V
Abgang / Absicherung:

Gruppe I

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

2 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Elektroarbeiten Seite: 5

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
Gruppe II
1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
Gesamtbetrag:

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 3:
01.13 Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 3:

01.14 Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor
Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 3:

01.15 Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich priifen inkl.
Priifprotokoll und Priifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemdB Ausfiithrungsbeschreibung 3:

01.16 Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und
Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
01.17 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768,

Liange 105 m, mit 1 CEE-Kupplung 5P, 63 A

EP = Miete pro Monat

28,000 Mon
01.18 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16 anschlieBen
STLB-Bau 2022-04 053 5389
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768, nur
anschlieBen an beigestellte Betriebsmittel,
Anschlussort '
Gruppenverteiler'
einschl. Verbindungsmittel.

1,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 4:
Hebenanlage im AuBenbereich, die wdhrend der Bauzeit

Hebenanlage im AuBenbereich, die wdhrend der Bauzeit

Hebenanlage im AuBlenbereich, die w&hrend der Bauzeit tber den Gruppenverteiler stromversorgt
werden muss

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Elektroarbeiten Seite: 6

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
Gesamtbetrag:

01.19 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G6
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 6, Cu-Zahl 288.

Lange 120 m

EP = Miete pro Monat

28,000 Mon
01.20 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G6 anschlieBen
STLB-Bau 2022-04 053 5389
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 6, Cu-Zahl 288, nur
anschlieBen an beigestellte Betriebsmittel,
Anschlussort '
Gruppenverteiler'
einschl. Verbindungsmittel.

1,000 St
01.21 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G6 anschlieBen
STLB-Bau 2022-04 053 5389
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 6, Cu-Zahl 288, nur
anschliefen an beigestellte Betriebsmittel,
Anschlussort '
Schaltschrank Hebeanlage'
einschl. Verbindungsmittel.

1,000 St
01.22 Kabel NYY-J 5x2,5RE abklemmen zuriickziehen L 2 m
STLB-Bau 2022-04 053 5395
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120, nur abklemmen von
Betriebsmittel, aus dem Gehduse zuriickziehen,
Rickzugslange '2' m,
Art des Betriebsmittels '
Schaltschrank Hebeanlage'

1,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 5:

Baustromverteiler 1 UG mit Kabelschleifsteckdose Bemess

Baustromverteiler 1 UG mit Kabelschleifsteckdose Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), mit Kabelschleifsteckdose, Bedienung durch
elektrotechnischen Laien, mit Berithrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehduse
aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Innenaufstellung

Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 50102 (VDE 0470-100), DIN EN
62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur tdglicher Mittelwert '35' Grad

C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von

40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN
61010-1 (VDE 0411-1),
Hohe iiber NN '0O' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Elektroarbeiten Seite: 7

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

geschlossene Bauform, Anlage ortsveranderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.
Anschluss:

1 Einspeisung als CEE-Ger&dtestecker 5/63 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V,
ungesichert, ohne RCD-Schutz

Abgang / Absicherung:

Gruppe I

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

2 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
Gruppe II

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Gesamtbetrag:
Gemadf Ausfithrungsbeschreibung 5:
01.23 Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

1,000 St
GemdfB Ausfithrungsbeschreibung 5:
01.24 Monatliche Miete fir Baustromverteiler wie vor

Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon
Gemadf Ausfiithrungsbeschreibung 5:
01.25 Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich priifen inkl.
Prifprotokoll und Priifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemadfB Ausfiithrungsbeschreibung 5:
01.26 Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und

Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
01.27 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Lange 25 m, mit 1 CEE-Kupplung 5P, 63 A

EP = Miete pro Monat

28,000 Mon
01.28 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16 anschlieBen
STLB-Bau 2022-04 053 5389
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768, nur
anschlieBen an beigestellte Betriebsmittel,
Anschlussort '
Gruppenverteiler'
einschl. Verbindungsmittel.

1,000 St
Ausfithrungsbeschreibung 6:

Baustromverteiler 2 UG mit Kabelschleifsteckdose Bemess

Baustromverteiler 2 UG mit Kabelschleifsteckdose Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), mit Kabelschleifsteckdose, Bedienung durch
elektrotechnischen Laien, mit Beriihrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehduse
aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Innenaufstellung

Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 50102 (VDE 0470-100), DIN EN
62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur taglicher Mittelwert '35'" Grad

C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von

40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN

61010-1 (VDE 0411-1),

Hohe iiber NN '0' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

geschlossene Bauform, Anlage ortsverdnderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.
Anschluss:

1 Einspeisung als CEE-Gerdtestecker 5/63 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V,
ungesichert, ohne RCD-Schutz

Abgang / Absicherung:

Gruppe I

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Elektroarbeiten Seite: 9

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
2 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
Gruppe II
1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
Gesamtbetrag:

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 6:
01.29 Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 6:

01.30 Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor
Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 6:

01.31 Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich priifen inkl.
Priifprotokoll und Priifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemdB Ausfiithrungsbeschreibung 6:

01.32 Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und
Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
01.33 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768,

Liange 65 m, mit 1 CEE-Kupplung 5P, 63 A

EP = Miete pro Monat

28,000 Mon
01.34 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16 anschlieBen
STLB-Bau 2022-04 053 5389
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768, nur
anschlieBen an beigestellte Betriebsmittel,
Anschlussort '
Gruppenverteiler'
einschl. Verbindungsmittel.

1,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 7:
Baustromverteiler 3 EG mit Kabelschleifsteckdose Bemess

Baustromverteiler 3 EG mit Kabelschleifsteckdose Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC
Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), mit Kabelschleifsteckdose, Bedienung durch

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

elektrotechnischen Laien, mit Beriihrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehduse
aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Innenaufstellung

Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 50102 (VDE 0470-100), DIN EN
62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur tdglicher Mittelwert '35' Grad

C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von

40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN

61010-1 (VDE 0411-1),

Hohe iiber NN '0O' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

geschlossene Bauform, Anlage ortsverdnderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.
Anschluss:

1 Einspeisung als CEE-Gerdtestecker 5/63 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V,
ungesichert, ohne RCD-Schutz

Abgang / Absicherung:

Gruppe I

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

2 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
Gruppe II

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Elektroarbeiten Seite: 11

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

GemdB Ausfiihrungsbeschreibung 7:
01.35 Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

1,000 St
GemadB Ausfithrungsbeschreibung 7:
01.36 Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor

Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon
Gemadf Ausfithrungsbeschreibung 7:
01.37 Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich priifen inkl.
Prifprotokoll und Priifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemafB Ausfiithrungsbeschreibung 7:
01.38 Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und

Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
01.39 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768,

Lange 50 m, mit 1 CEE-Kupplung 5P, 63 A und 1 CEE-Stecker 5P, 63 A

EP = Miete pro Monat

28,000 Mon
Ausfihrungsbeschreibung 8:
Baustromverteiler 4 EG mit Kabelschleifsteckdose Bemess

Baustromverteiler 4 EG mit Kabelschleifsteckdose Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), mit Kabelschleifsteckdose, Bedienung durch
elektrotechnischen Laien, mit Beriihrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehduse
aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Innenaufstellung

Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 50102 (VDE 0470-100), DIN EN
62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur tdglicher Mittelwert '35' Grad

C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von

40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN

61010-1 (VDE 0411-1),

Hohe iiber NN '0' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

geschlossene Bauform, Anlage ortsveranderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.
Anschluss:

1 Einspeisung als CEE-Ger&dtestecker 5/63 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V,
ungesichert, ohne RCD-Schutz

Abgang / Absicherung:

Gruppe I

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

2 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
Gruppe II

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfiithrungsbeschreibung 8:
01.40 Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 8:
01.41 Monatliche Miete fir Baustromverteiler wie vor

Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 8:
01.42 Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich priifen inkl.
Prifprotokoll und Priifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemdB Ausfiithrungsbeschreibung 8:
01.43 Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und

Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
01.44 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Elektroarbeiten Seite: 13

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768,
Lange 50 m, mit 1 CEE-Kupplung 5P, 63 A und 1 CEE-Stecker 5P, 63 A

EP = Miete pro Monat

28,000 Mon
Ausfithrungsbeschreibung 9:
Baustromverteiler 5 OG mit Kabelschleifsteckdose Bemess

Baustromverteiler 5 OG mit Kabelschleifsteckdose Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), mit Kabelschleifsteckdose, Bedienung durch
elektrotechnischen Laien, mit Beriihrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehause
aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Innenaufstellung

Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 50102 (VDE 0470-100), DIN EN
62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur tdglicher Mittelwert '35' Grad

C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von

40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN

61010-1 (VDE 0411-1),

Hohe iiber NN '0' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

geschlossene Bauform, Anlage ortsveranderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.
Anschluss:

1 Einspeisung als CEE-Ger&dtestecker 5/63 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V,
ungesichert, ohne RCD-Schutz

Abgang / Absicherung:

Gruppe I

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

2 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.

Nr.)

01.

01.

01.

01.

01.

45

46

47

48

49

(Pos-

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR
Gruppe II
1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
Gesamtbetrag:

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 9:
Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 9:

Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor
Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 9:

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich priifen inkl.
Priifprotokoll und Priifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 9:

Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und
Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768,

Liange 50 m, mit 1 CEE-Kupplung 5P, 63 A und 1 CEE-Stecker 5P, 63 A

EP = Miete pro Monat

28,000 Mon
Ausfithrungsbeschreibung 10:

Baustromverteiler 6 OG mit Kabelschleifsteckdose Bemess

Baustromverteiler 6 OG mit Kabelschleifsteckdose Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), mit Kabelschleifsteckdose, Bedienung durch
elektrotechnischen Laien, mit Berithrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehduse
aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Innenaufstellung

Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 50102 (VDE 0470-100), DIN EN
62262 (VDE 0470-100),

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur tdglicher Mittelwert '35' Grad

C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von

40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN

61010-1 (VDE 0411-1),

Hohe iber NN '0' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

geschlossene Bauform, Anlage ortsverdnderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.
Anschluss:

1 Einspeisung als CEE-Gerdtestecker 5/63 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V,
ungesichert, ohne RCD-Schutz

Abgang / Absicherung:

Gruppe I

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

2 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
Gruppe II

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 10:
01.50 Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

1,000 St
GemaB Ausfithrungsbeschreibung 10:

01.51 Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor
Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 10:
01.52 Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich priifen inkl.
Prifprotokoll und Prifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 10:
01.53 Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und

Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
01.54 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768,

Lange 50 m, mit 1 CEE-Kupplung 5P, 63 A und 1 CEE-Stecker 5P, 63 A

EP = Miete pro Monat

28,000 Mon
Ausfilhrungsbeschreibung 11:
Baustromverteiler 7 DG mit Kabelschleifsteckdose Bemess

Baustromverteiler 7 DG mit Kabelschleifsteckdose Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), mit Kabelschleifsteckdose, Bedienung durch
elektrotechnischen Laien, mit Beriihrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Geh&ause
aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Innenaufstellung

Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IKO0O9 DIN EN 50102 (VDE 0470-100), DIN EN
62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur tdglicher Mittelwert '35' Grad

C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von

40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN

61010-1 (VDE 0411-1),

Hohe iiber NN '0' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

geschlossene Bauform, Anlage ortsveranderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.
Anschluss:

1 Einspeisung als CEE-Ger&dtestecker 5/63 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V,
ungesichert, ohne RCD-Schutz

Abgang / Absicherung:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
Gruppe I
1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-
1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h
2 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
Gruppe 1T
1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
Gesamtbetrag:

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 11:
01.55 Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 11:

01.56 Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor
Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 11:

01.57 Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich priifen inkl.
Priifprotokoll und Priifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 11:

01.58 Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und
Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
01.59 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768,

Lange 50 m, mit 1 CEE-Kupplung 5P, 63 A und 1 CEE-Stecker 5P, 63 A

EP = Miete pro Monat

28,000 Mon
Ausfithrungsbeschreibung 12:

Baustromverteiler 8 DG mit Kabelschleifsteckdose Bemess

Baustromverteiler 8 DG mit Kabelschleifsteckdose Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), mit Kabelschleifsteckdose, Bedienung durch
elektrotechnischen Laien, mit Berithrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehduse

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Elektroarbeiten Seite: 18

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I

Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Innenaufstellung

Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 50102 (VDE 0470-100), DIN EN
62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur taglicher Mittelwert '35' Grad

C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von

40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN

61010-1 (VDE 0411-1),

Hoéhe iber NN '0O' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie,

geschlossene Bauform, Anlage ortsverdnderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Bestiickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.
Anschluss:

1 Einspeisung als CEE-Gerdtestecker 5/63 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V,
ungesichert, ohne RCD-Schutz

Abgang / Absicherung:

Gruppe I

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

2 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
Gruppe II

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Gesamtbetrag:
GemadB Ausfithrungsbeschreibung 12:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.

Nr.)

01.

01.

01.

01.

01.

01.

01.

60

61

62

63

64

65

66

Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl.

Baustromverteiler wie vor beschrieben aufbauen inkl. Inbetriebnahmepriifung entsprechend der in
der DIN VDE 0100-600 festgelegten

MaBnahmen.

1,000 St
GemadB Ausfithrungsbeschreibung 12:

Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor
Monatliche Miete fiir Baustromverteiler wie vor beschrieben

28,000 Mon
GemdB Ausfilhrungsbeschreibung 12:
Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE

Baustromverteiler wie vor beschrieben gem. DIN VDE 0105-100 monatlich priifen inkl.
Prifprotokoll und Priifplakette mit Angabe Priiftag, Priifzeit und Priifer

28,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 12:

Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und

Baustromverteiler wie vor beschrieben abbauen und abtransportieren.

1,000 St
Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768,

Lange 50 m, mit 1 CEE-Kupplung 5P, 63 A und 1 CEE-Stecker 5P, 63 A

EP = Miete pro Monat

28,000 Mon
Ausfiithrungsbeschreibung 13:
Stundenlohnleistungen fiir Freischalten der zu

Stundenlohnleistungen fiir Freischalten der zu
Stundenlohnleistungen fiir Freischalten der zu demontierenden Elektroanlage

Gesamtbetrag:
Elektriker/in sdmtliche Kosten/Zuschlige
STLB-Bau 2022-04 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Elektriker/in

der Verrechnungssatz flir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn-
und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschldge, lohngebundene und lohnabhangige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

12,000 h
Ausfithrungsbeschreibung 14:

Stundenlohnleistungen fiir den Umbau von

Stundenlohnleistungen fiir den Umbau von
Stundenlohnleistungen fiir laufende Arbeiten an Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage

Gesamtbetrag:
Elektriker/in sdmtliche Kosten/Zuschlige
STLB-Bau 2022-04 091 1619

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Stundenlohnarbeiten durch Elektriker/in

der Verrechnungssatz flir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn-
und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschldge, lohngebundene und lohnabhangige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

60,000 h
01.67 Fahrkostenpauschale fiir einmalige An- und Abfahrt

Fahrkostenpauschale fiir einmalige An- und Abfahrt

14,000 St
Ausfiithrungsbeschreibung 15:
Nebenleistungen Montage Baustromanlage

Nebenleistungen Montage Baustromanlage
Nebenleistungen Montage Baustromanlage

Gesamtbetrag:
Ausfithrungsbeschreibung 16:
Stundenlohnleistungen fiir das Freilegen in

Stundenlohnleistungen fiir das Freilegen in
Stundenlohnleistungen fiir das Freilegen in Handschachtung des Zuleitungskabels 4x70/35

Gesamtbetrag:
01.68 Helfer/-in samtliche Kosten/Zuschlige
STLB-Bau 2022-04 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

der Verrechnungssatz flir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn-
und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschldge, lohngebundene und lohnabhangige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

12,000 h
01.69 Kopfloch 1lxlxlm in gewachsenem Boden der Bodenklasse

Kopfloch 1xlxlm in gewachsenem Boden der Bodenklasse 3-5 in Handschachtung erstellen, inkl.
anschlieBende Verfiillung und Verdichtung

1,000 St
Hauseinfihrungen

Hauseinfihrungen Baustrom 2 Kabel 5x16 gmm
01.70 Mediendurchfithrung einfach AuBenwand D 25-40cm Durchm. 150-200mm AD 110-160mm geschlossen

Mediendurchfithrung, einfach, in AuBenwand, aus Mauerwerk, mit vorh. Dickbeschichtung, Wanddicke
iiber 25 bis 40 cm, in vorh. Kernbohrung, Durchmesser tber 150 bis 200 mm, AuRendurchmesser
Medienrohr iiber 110 bis 160 mm, dicht gegen driickendes Wasser,

besondere Anforderungen

Bestehend aus Kunststofffflasch wie Hauff HSI 150 DKF und Systemdeckel sowie &dubere

Systemabdichtung wie Hauff HSI 150 D WS sowie Vorbereiten der Wandfldchen und Anarbeiten der
Abdichtungsfldche

geschlossene Ausfiihrung.

1,000 St
01.71 Standard-Ringraumdichtung fir Kabel mit

Standard-Ringraumdichtung fiir Kabel mit
Segmentringtechnik, geteilter Dichteinsatz mit
Segmentringen um Einsetzen in Mediendurchfithrung vorstehender Position, geeignet zum gas- und

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

wasserdichten Abdichten von 2 Kabel mit @ aulen 28-30 mm. Reservedffnungen sind mit Blinstopfen
abzudichten. Alle Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A (AISI304L),1 Vollgummieinlage aus
EPDM,

Dichtbreite 40 mm, Pressplatten 5 mm,
mind. 1 bar druckdicht, gegen driickendes Wasser.
Zum Einsatz bei WU-Beton Beanspruchungsklasse 1,

liefern und in fertiger Arbeit montieren.

1,000 St
01.72 Bohrung KS Durchm. 100-150mm T 30-35cm Gerdteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet
STLB-Bau 2022-04 084 6341

Bohrung, Untergrundfldche waagerecht, Bohrkernsicherung nicht erforderlich, aus Mauerwerk aus
Kalksandstein, Bohrdurchmesser iiber 100 bis 150 mm, Bohrtiefe iiber 30 bis 35 cm, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Arbeitshéhe bis 2 m,

Gerdteeinsatz ist méglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Ausfihrung im Erdgeschoss,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Abfall ist nicht gefdhrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter
Einbau), Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel,

Vergiitung der Entsorgung iibernimmt AN.

1,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 25.09.2026
LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

02 Baubeleuchtung

Baubeleuchtung zum Kauf inkl. Montage
Baubeleuchtung zum Kauf inkl. Montage

02.1 LED-Lichtschlauch 50 m
LED-Lichtschlauch

Lange: 50 m

Leistung: 360-380 W

Lichtausbeute 105-110 1m/w
Lichtstrom: ca. 40.000 Im +/- 10%
Lichtfarbe: 5.000K

Photobiologische RG 1

Sicherheit

Schutzart: IP65

Lebensdauer L70/B50: mind. 35.000 h
Betriebstemperatur: -20 bis 45 °C

Inkl. 20 m Anschlusskabel in schwerer Gummischlauchausfiihrung und Schuko-Stecker liefern und in
Fluren sowie im Treppenhaus an Mauerwerkswanden mit Schlauchschellen ordnungsgemdh befestigen.

Auf Anforderung durch die Bauleitung ist der Lichtschlauch zu demontieren und an den Bauherrn
zu Ubergeben

6,000 St
02.2 LED-Lichtschlauch 25 m

LED-Lichtschlauch wie vor beschrieben jedoch mit einer Lange von 25 m

6,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 25.09.2026

LV-Datum:
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
Zusammenstellung
01 Baustrom
02 Baubeleuchtung

Summe :
ust 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefithrt ist.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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