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Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

 
lfd. Nummer   A-1
 
Frage:   Betreff: »[ID: 106532] Position 03.10-03.40«

Inhalt: »Guten Tag,

in den genannte LV-Positionen sind VRF-Anlagen bezeichnet. Aus der
Beschreibung der Positionen 3.10+ 3.20 würde sich eher eine
Monosplitanlage ergeben. in den Positionen 3.30 bis 3.40 passen die
Leistungen von Außen- und Innengerät nicht zusammen. Soll hier
wirklich eine VRF-Anlage angeboten werden und wenn ja, mit welcher
Leistung genau.«

 
Antwort:   Betreff: »AW: Position 03.10-03.40«

Inhalt: »

Sehr geehrter Bieter,

gerne beantworten wir Ihre Fragen wie folgt:

- Position 3.10 und 3.20 gehören zusammen und können als Mono-Variante angeboten
werden.

- Position 3.20 und 3.40 gehören auch zusammen und sollen als VRF-Variante angeboten
werden. Das Außengerät versorgt sowohl die zwei
Inneneinheiten als auch zusätzlich noch das Kühlregister im RLT-Gerät. Daher die
Leistungsdifferenz.

«


